
富田林市長 様

企水第 15-36-657号

令和5年10月27日

大阪広域水道企業団水質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依頼 された試 料 (採 水番号 :45)について試験 した結 果 は、下記 のとおりです。

採水 年 月日 令和5年10月3日 9時40分 検体種別 給水栓

採水地点名 甘南備

丸 .    22.OoC

天  候

遊離残留塩素

晴

0.3mg/ L

水 温 26.OoC 残留塩素 0.3mg/L

水質基準項目 一 11 準値 L 検査績果一
-般細菌 1100以下 1 0
大腸菌(定性)  検出されないこと

1 検出せず

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 0.003以下

水銀及びその化合物  0.0005以下

セレン及びその化合物 i O.01以下
鉛及びその化合物 10.01以下

ヒ素及びその化合物 10.01以下 1
六価クロム化合物 i O.02以下
亜硝酸態窒素 10,04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 10.01以下  O.OOi未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下 1 0.47

フッ素及びその化合物 10.8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0.002以下

1,4-ジオキサン 10.05以下

シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン 10.04以下

ジクロロメタン 0.02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 10,01以下 1
ベンゼン 10.01以下

塩素酸 10.6以下 1 0.07

クロロ酢酸 10.02以下  0.002未満

クロロホルム 10.06以下 1 0,022
ジクロロ酢酸 10.03以下  0,003未満

ジブロモクロロメタン 10.1以下 1 0.01未満

臭素酸 i o.o'i以下 1 0.001未満

総トリハロメタン 0.1以下 0,03

トリクロロ酢酸 0.03以下 0.010

ブロモジクロロメタン 0.03以下 0,008

ブロモホルム 0,09以下 0.009未満

ホルムアルデヒド 0,08以下 0,008未満

亜鉛及びその化合物 1以下 1

アルミニウム及びその化合物 10.2以下 1

鉄及びその化合物 10.3以下 1 0,03未満

銅及びその化合物 1以下 1 0.1未満

ナトリウム及びその化合物 200以下 1

マンガン及びその化合物 0.05以下 1 0.005未満

塩化物イオン 1200以下 8.9

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 1300以下 1

蒸発残留物 1500以下 1

陰イオン界面活性剤 10,2以下 1

ジェオスミン l0.00001以下 0.OOOOOi未満

2-メチルイソボルネオール 10.ODOOi以下 0.OOOOC)T未満

非イオン界面活性剤 0.02以下 1

フェノール類 0.005以下 

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 13以下 1 1.0

pH値 15.8～8,6 1 7.2

味 1異常でないこと 異常なし

臭気 1異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0,5未満

濁度 12以下 0.1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0.02以 下

ウラン及びその化合物 0.002以 下 *

ニツケル及びその化合物 002以 下

1,2-ジクロロエタン 0.004以下

トルエン 10,4以下

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0,08以下

ジクロロア セ トニ トリル 0,01以 下 ※

抱水クロラール 0.02以下 ※

遊離炭酸 20以下

1,1.1-トリク ロロエ タン 0,3以 下

メチルー1-ブチルエーテル(MTBE) 0,02以下

過マンガン酸カリウム消費量 3以下

臭気強度(TON) 3以 下

腐食性(ランゲリア指数) -1～0

従属栄養細菌 2000以 下 ※

1,1-ジクロロエチレン 0,1以 下

・ゞルフルオロオクタンスルホン酸(PFos)及びべルフル和 オクタン酸
trlFn )^

0,00005以 下※

その他項目 1検査結果

電気伝導率 1 10.5
浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素景

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素 1

全窒素 1

溶性ケイ酸 1

カリウム 1

塩素要求量 1

総トリハロメタン(THM)生成能 1

クロロホルム生成能 1

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質基 準へ の適 合※※ 適 1
※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

単位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL%嫌気性
芽胞菌は集落/100mL%大腸菌(定量)はMPN/100mL,色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗



富田林市長 様

企水第15-36-658号

令和5年10月27日

大阪広域水道企業団水質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依頼された試 料 (採 水番号 :46)について試 験した結果 は、下記 のとおりです。

採水 年 月日 令和5年10月3日 10時00分 検体種別 給水栓

採水 地 点名 梅の里

22.OoC

天  候

遊離残留塩素

晴

0.3mg/ L

26.OoC 残留塩素 0.3mg/L

水質基準項目 1 基準値 1 検査結果

-般細菌 1100以下 1 0

大腸菌(定性)  検出されないこと
1 .検出せず

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 0.003以下

水銀及びその化合物  0.0005以下

セレン及びその化合物 10.01以下

鉛及びその化合物 10.01以下

ヒ素及びその化合物 10.01以下

六価クロム化合物 10,02以下

亜硝酸態窒素 10.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 10.01以下  O.OOT未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下  0.60

フッ素及びその化合物 10,8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0.002以下

1,4-ジオキサン 10.05以下

ソスー1.2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン 1 0.04以下

ジクロロメタン 0.02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 0.01以下

ベンゼン i O.01以下
塩素酸 10,6以下 1 0,O6

クロロ酢酸 10.02以下  0.002未満

クロロホルム i O.06以下  0.019

ジクロロ酢酸 10.03以下  0.003未満

ジブロモクロロメタン 10.1以下 1 0,01未満

臭素酸 10.01以下  0.001未満

総トリハロメタン 0.1以下 0.03

トリクロロ酢酸 0.03以下 0.007

ブロモジクロロメタン 0.03以下 0.010

ブロモホルム 0.09以下 1 0.009未満

ホルムアルデヒド 10,08以下  0.008未満

亜鉛及びその化合物 11以下

アルミニウム及びその化合物 0,2以下 1

鉄及びその化合物 0.3以下 1 0.03未満

銅及びその化合物 1以下 1 0.1未満

ナトリウム及びその化合物 200以下 1

マンガン及びその化合物 0,05以下 1 0.005未満

塩化物イオン 200以下 11,5

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 1

蒸発残留物 500以下 1

陰イオン界面活性剤 0.2以下 1

ジェオスミン 0.00001以下 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 0.OOOOOi未満

非イオン界面活性剤 0.02以下 1

フェノール類 0.005以下 

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 1 0.7

pH値 5.8～8.6 7.2

味 1異常でないこと 異常なし

臭気 1異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0,5未満

濁度 2以下 0.1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0,02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 *

ニツケル及びその化合物 0.02以下

1,2-ジクロロエタン 0.004以下

トルエン 04以下

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0,08以下

ジクロロアセトニトリル 0.01以下 ※

抱水クロラール 0,02以下 ※

遊離炭酸 20以下

1.1,1-トリクロロエタン 0,3以下

メチル→-ブチルエーテル(MTBE) 0,02以下

過マンガン酸カリウム消費量 3以下

臭気強度(TON) 3以下

腐食性(ランゲリア指数) -1～0

従属栄養細菌 2000以下 ※

1,1-ジクロロエチレン 0.1以下

♂・゚ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びへ“ルフルオpオクタン酸
InFn^)

0.00005以下※

その他項目 1検査結果
電気伝導率 12.9

浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(280nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(THM)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質基 準へ の適 合※ ※ 1 適 1
※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

雫位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL,嫌気性
芽胞菌は集落/100mL% 大腸菌(定量)はMPN/100mL.色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査貴任者 熊澤 正 朗



富田林市長様

企水第15-36-659号

令和5年10月27日

大阪広域水道企業団水質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依頼 された試 料 (採水 番号 :47)について試験 した結果 は、下記 のとおりです。

採水 年 月日 令和5年10月3日 10時10分 検体種別 企水 受水

採水地 点名 企業団水楠 風 台分 岐

虱  ,エ     22.OoC

水 温 26.OoC

天  候

遊離残留塩素

晴

0.4mg/L

残留塩素 0.4mg/L

水質基準項目 1 基準値 1 検査結果

-般細菌 1100以下

大腸菌(定性)  検出されないこと

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 0.003以下

水銀及びその化合物 0.0005以 下

セレン及びその化合物 i O.01以下
鉛及びその化合物 i O.01以下
ヒ素及びその化合物 10.01以下 1
六価クロム化合物 10.02以下

亜硝酸態窒素 i O.04以下
シアン化物イオン及び塩化シアン 10,01以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下

フッ素及びその化合物 10.8以下 0.08

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0,002以下

1,4-ジオキサン 10.05以下

シスー1.2-ジクロロエチレン及びトランス1.2-ジクロロエチレン i O.04以下
ジクロロメタン 0,02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 0.01以下

ベンゼン i o.oi以下
塩素酸 10.6以下

クロロ酢酸 10,02以下

クロロホルム 10.06以下

ジクロロ酢酸 i O.03以下
ジブロモクロロメタン 10.1以下

臭素酸 10.01以下

総トリハロメタン 0,1以下

トリクロロ酢酸 0,03以下

ブロモジクロロメタン 0,03以下

ブロモホルム 10.09以下 1

ホルムアルデヒド i O.08以下
亜鉛及びその化合物 11以下 1

アルミニウム及びその化合物 10,2以下 1

鉄及びその化合物 10.3以下 1

銅及びその化合物 11以下 1

ナトリウム及びその化合物 1200以下 1

マンガン及びその化合物 0.05以下 

塩化物イオン 200以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 1 39.7

蒸発残留物 500以下 1 90

陰イオン界面活性剤 0.2以下 1

ジェオスミン 0.ODODi以下 

2-メチルイソボルネオール 0.OOOOT以下 

非イオン界面活性剤 0.02以下 0.01未満

フェノール類 0,005以下 1

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 1

pH値 5.8～8,6 

昧 異常でないこと 

臭気 異常でないこと 

色度 5以下

濁度 2以下

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 10,02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 ※

ニツケル及びその化合物 0.02以下

1,2-ジクロロエタン 0.004以下

トルエン 10.4以下

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08以 下

ジ クロロア セ トニ トリル 0.01以 下 ※

抱水クロラール 0,02以下 ※

遊離炭酸 20以 下

1,1.1-トリクロロ エ タン 03以下

メチルー1-ブチルエーテル(MTBE) 0.02以下

過マンガン酸カリウム消費量 13以 下

臭気強度(丁ON) 13以下

腐食性(ランゲリア指数) -1～0

従属栄養細菌 2000以下 ※

1.1-ジクロロエチレン 0,1以 下

・\゚ルフル和 オクタンスルホン酸(PFOS)及びべルフルオロオクタン酸
fハ「n＾)

0.00005以下※

その他項目 1検査結果

電気伝導率

浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(T口M)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質基 準へ の適 合 ※ ※ 適

※:暫定値
※※=但し、検査した項目に限る

囃位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL、嫌気性
芽胞菌は集落/100mL,大腸菌(定量)はMPN/100mL% 色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査貴任者 熊澤 正 朗



富田林市長様

企 水 第 15-36-660号

令 和 5年 10月27日

大阪 広域 水道企業団水 質管理 センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依 頼 された試 料 (採 水番 号 :48)について試験 した結 果 は、下記 のとおりです。

採水 年 月日 令和 5年10月3日 10時30分 検体種別 給水栓

採水地 点名 北大伴

22.OoC

天  候

遊離残留塩素

晴

0.6mg/L

28.OoC 残留塩素 0.6mg/L

水質基準項目 L1 茎1 [鮭査準L
一般細菌 1菊 Oi : 0
大腸菌(定性)  検出されないこと

1 検出せず

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 0.003以下

水銀及びその化合物  0.0005以下

セレン及びその化合物 10.01以下

鉛及びその化合物 i o.oi以下
ヒ素及びその化合物 10.01以下 1
六価クロム化合物 10,02以下

亜硝酸態窒素 10.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 10,01以下  0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下  0,90

フッ素及びその化合物 10,8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0.002以下

1,4-ジオキサン 10.05以下

シスー1.2-ジクロロエチレン及びトランス1.2-ジクロロエチレン 10.04以下

ジクロロメタン 0,02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 0.01以下

ベンゼン 0.01以下

塩素酸 0.6以下  0.08

クロロ酢酸 0,02以下  0.002未満

クロロホルム 10.06以下  0,011

ジクロロ酢酸 10,03以下  0.003未満

ジブロモクロロメタン 10.1以下 1 0.01未満

臭素酸 10,01以下  0.002

総トリハロメタン 0,1以下 0,O3

トリクロロ酢酸 0.03以下 0.003未満

ブロモジクロロメタン 0.03以下 0.012

ブロモホルム 0,09以下 0.009未満

ホルムアルデヒド 10.08以下  0.008未満

亜鉛及びその化合物 11以下

アルミニウム及びその化合物 10.2以下

鉄及びその化合物 10.3以下 0.03未満

銅及びその化合物 11以下 0.1未満

ナトリウム及びその化合物 200以下 1

マンガン及びその化合物 0.05以下 1 0.005未満

塩化物イオン 200以下 17.4

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 1

蒸発残留物 500以下 1

陰イオン界面活性剤 0,2以下 1

ジエオスミン 0.OOOOi以下 

2-メチルイソボルネオール 0.OOOOT以下 

非イオン界面活性剤 0.02以下 1

フェノール類 0.005以下 1

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 1 0.8

pH値 5,8～8,6 1 7.5

昧 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0.5未満

濁度 2以下 0.1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0.02以下

ウラン及びその化合物 0,002以下 ※

ニ ツケ ル 及 び そ の 化 合 物 0.02以 下

1,2-ジクロロエタン 0.004以 下

トルエン 0.4以 下

フタル 酸 ジ (2-エ チ ル ヘ キ シ ル ) 0.08以下

ジ クロロア セ トニ トリル 0,01以 下 ※

抱水クロラール 0.02以下 ※

遊離炭酸 20以下

1.1,1-トリク ロロエ タン 0,3以下

メチルー1-ブチルエーテル(MTBE) 0,02以下

過マンガン酸カリウム消費量 13以下

臭気強度(TON) 13以 下

腐食性(ランゲリア指数) 一1～0

従属栄養細菌 2000以下 ※

1.1-ジクロロエチレン 0.1以 下

・\゚ルフルオロオクタンスルホ〉酸(PFos)及びべルフルオロオクタン酸
lいFn )^

0.00005以 下※

その他項目 1検査結果

電気伝導率 17.8

浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素景

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(THM)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質 基 準への適 合 ※※ 適
※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

単位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL,嫌気性
芽胞菌は集落/100mL,大腸菌(定量)はMPN/100mL,色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗



富田林市長様

企水第15-37-701号

令和5年1J月7日

大阪広域水道企業団水質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依 頼 された試料 (採 水 番号 :49)について試験 した結 果 は、下記 のとおりです。

採水 年 月日 令和5年10月17日 10時10分 検体種 別 給水栓

採水地 点名 新青葉丘 町

丸 .    22.OoC

天  候

遊離残留塩素

晴

0.6mg/L

水 温 22.0℃ 残留塩 素 0.6mg/L

水質基準項目

-般細菌 1100以下 1 0

大腸菌(定性)  検出されないこと
1 検出せず

大腸菌(定量) 1 -

カドミウム及びその化合物 10,003以下

水銀及びその化合物  0,0005以下

セレン及びその化合物 10,01以下

鉛及びその化合物 10,01以下

ヒ素及びその化合物 10.01以下

六価クロム化合物 10,02以下

亜硝酸態窒素 10,04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン i O.01以下 0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下 0.35

フッ素及びその化合物 10.8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 10,002以下

1,4-ジオキサン i O.05以下
シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランス1.2-ジクロロエチレン i O.04以下
ジクロロメタン 0.02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 0,01以下

ベンゼン 10,01以下

塩素酸 10,6以下  0.O9

クロロ酢酸 i O.02以下  0,002未満

クロロホルム 10.06以下  0.016

ジクロロ酢酸 10,03以下  0.005

ジブロモクロロメタン 10.1以下 1 0,01未満

臭素酸 10,01以下  0.001未満

総トリハロメタン 0.1以下 0,O2

トリクロロ酢酸 0.03以下 0.010

ブロモジクロロメタン 0.03以下 0.005

ブロモホルム 10.09以下 0.009未満

ホルムアルデヒド 10.08以下 0.008未満

亜鉛及びその化合物 11以下

アルミニウム及びその化合物 0.2以下 1

鉄及びその化合物 0.3以下 1 0.03未満

銅及びその化合物 1以下 1

ナトリウム及びその化合物 1 200以下 1

マンガン及びその化合物 0.05以下 0.005未満

塩化物イオン 200以下 7.0

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 1

蒸発残留物 500以下 1

陰イオン界面活性剤 0.2以下 1

ジェオスミン 0.00001以下 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール 0.OOOOi以下 0,000001未満

非イオン界面活性剤 0.02以下 1

フェノール類 0.005以下 

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 1 0.8

pH値 5.8～8,6 7.2

味 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0,5未満

濁度 2以下 0,1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0,02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 ※

ニツケル 及 び その 化 合 物 0.02以下

1,2-ジクロロエタン 0,004以下

トルエン 0,4以下

フタル 酸 ジ(2-エチル ヘキ シル ) 0,08以下

ジクロロアセトニトリル 0.01以下 ※

抱水クロラール 0.02以下 ※

遊離炭酸 20以下

1.1,1-トリクロロエタン 0.3以下

メチル ー1-ブチル エーテル (MTBE) 0.02以下

過マンガン酸カリウム消費量 13以下

臭気強度(TON) 13以下

腐食性(ランゲリア指数) -1～0

従属栄養細菌 2000以下 ※

1,1-ジクロロエチレン 0.1以下

・Jルフル和オクタンスルホン酸tPFos)及びべルフルオロオクタン酸
m Fn＾)

0,00005以下※

その他項目 1検査結果
電気伝導率 1 8,9
浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素景

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求呈(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(THM)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質 基 準へ の適 合 ※※ 適

※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

曜位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL,嫌気性
芽胞菌は集落/100mL,大腸菌(定量)はMPN/100mL,色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗



富田林市長様

企 水 第 15-37-702号

令 和 5年 11月 7日

大阪広域水 道企 業 団水 質管理 センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依 頼 された試 料 (採 水番号 :50)について試験 した結 果 は、下記 のとおりです。

採水年 月日 令和5年10月17日 9時50分 検体種 別 給水栓

採水地 点名 加太

温

温

21 .OoC

23.0oC

天  候

遊離残留塩素

晴

0.7mg/L

残留塩素 0.7mg/L

水質基準項目 ; 基準値

-般細菌 100以下 1 0

大腸菌(定性) 検出されないこと
1 検出せず

大腸菌(定量)

カドミウム及びその化合物 0.003以下

水銀及びその化合物  0.0005以下

セレン及びその化合物 10.01以下

鉛及びその化合物 i o.oi以下
ヒ素及びその化合物 10.01以下

六価クロム化合物 10,02以下

亜硝酸態窒素 10.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン i o.oi以下  0.001未満

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下  0.40

フッ素及びその化合物 10,8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0.002以下

1,4-ジオキサン i O.05以下
シスー1.2-ジクロロエチレン及びトランス1.2-ジクロロエチレン 10.04以下

ジクロロメタン 0,02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 0.01以下

ベンゼン i o.o'i以下
塩素酸 10.6以下 1 0.07

クロロ酢酸 10.02以下  0.002未満

クロロホルム 10.06以下  0.021

ジクロロ酢酸 0,03以下  0.005

ジブロモクロロメタン 0,1以下 1 0.01未満

臭素酸 0,01以下  0.001未満

総トリハロメタン 0.1以下 0.03

トリクロロ酢酸 0.03以下 0.008

ブロモジクロロメタン 0.03以下 0.005

ブロモホルム 10,09以下  0,009未満

ホルムアルデヒド 10.08以下 0.008未満

亜鉛及びその化合物 11以下

アルミニウム及びその化合物 10.2以下

鉄及びその化合物 0.3以下 0.03未満

銅及びその化合物 1以下

ナトリウム及びその化合物 200以下

マンガン及びその化合物 0.05以下 0.005未満

塩化物イオン 200以下 7,8

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下

蒸発残留物 500以下

陰イオン界面活性剤 0.2以下

ジェオスミン 0.OOOOi以下 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール 0.ODOOi以下 0.000001未満

非イオン界面活性剤 0.02以下

フェノール類 0,005以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 0.7

pH値 5,8～8,6 7.1

味 具常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0,5未満

濁度 2以下 0.1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 10.02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 ※

ニツケル及びその化合物 002以下

1.2-ジクロロエタン 0.004以下

トルエン 0.4以下

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) 0.08以下

ジクロロアセトニトリル 0,01以下 ※

抱水クロラール 0,02以下 ※

遊離炭酸 120以下

1.1.1-トリクロロエタン 0,3以下

メチルー1-ブチルエーテル(MTBE) 0.02以下

過マンガン酸カリウム消費量 13以下

臭気強度(TON) 13以下

腐食性(ランゲリア指数) -1～0

従属栄養細菌 2000以下 ※

1,1-ジクロロエチレン 10,1以下

・ゞルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸 
『ρEn )^

0.00005以下※

その他項目 1検査結果

電気伝導率 9.7

浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(THM)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質基準への適合※※ ■ 適 1
※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

囃位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL%嫌気性
芽胞菌は集落/1 00mL,大腸菌(定量)はMPN/100mL%色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗



富田林市長様

企水第15-37-703号

令和5年「「月7日

大阪広域水道企業団水質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依 頼 された試料 (採水番号 :51)について試験 した結 果 は、下記 のとおりです。

採水 年月日 令和5年10月17日

採水 地 点名 伏見堂

21 .OoC

25.OoC

温

温

10時00分 検体種別

天  候

遊離残留塩素

残留塩素

給水栓

晴

0.4mg/L

O.4mg/L

水質基準項目 1 検査結果

-般細菌 1100以下 1 0

大腸菌(定性)  検出されないこと
1 検出せず

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 10.003以下

水銀及びその化合物  0.0005以下

セレン及びその化合物 10,01以下

鉛及びその化合物 10.01以下

ヒ素及びその化合物 ]0.01以下 1
六価クロム化合物 10.02以下

亜硝酸態窒素 10.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 10.01以下 1 0.001未満 ニ
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下  0,52

フッ素及びその化合物 10,8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 i O.002以下
1,4-ジオキサン 10.05以下

シスー1.2-ジクロロエチレン及びトランス1.2-ジクロロエチレン 10.04以下

ジクロロメタン 0.02以下

テトラクロロエチレン 0,01以下

トリクロロエチレン 0.01以下

ベンゼン i O.01以下
塩素酸 10.6以下  0,07

クロロ酢酸 1 0.02以下 1 0.002朱満 ニ
クロロホルム 10,06以下 1 0.016
ジクロロ酢酸 10.03以下  0.004 -
ジブロモクロロメタン 10.1以下 1 0.01未満 一

臭素酸 10.01以下 1 0.001未満 ニ
総トリハロメタン 0.1以下 0.03

トリクロロ酢酸 0.03以下 0.007

ブロモジクロロメタン 0.03以下 0,006

ブロモホルム 1 0.09以下 1 0.009未満 一

ホルムアルデヒド 0.08以下 0,008未満

亜鉛及びその化合物 1以下

アルミニウム及びその化合物 0,2以下

鉄及びその化合物 0.3以下 0.03朱満

銅及びその化合物 1以下

ナトリウム及びその化合物 200以下

マンガン及びその化合物 0.05以下 0,005未満

塩化物イオン 200以下 9.7

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下

蒸発残留物 500以下

陰イオン界面活性剤 0.2以下

ジェオスミン D.DDDCll以下 D.CNXIDrn未満

2-メチルイソボルネオール 0.OOODi以下 0.000001未満

非イオン界面活性剤 0,02以下

フェノール類 0.005以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 0.7

pH値 5.8～8.6 7.3

味 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0.5未満

濁度 2以下 0.1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0,02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 抹

ニツケル 及 び その化 合 物 0.02以下

1,2-ジクロロエタン 0.004以下

トルエン 0,4以下

フタル 酸 ジ(2-エチル ヘキ シル ) 0,08以下

ジクロロアセ トニトリル 0,01以下 ※

抱水クロラール 0,02以下 ※1

遊離炭酸 120以下 

1.1,1-トリクロロエタン 10.3以下 1

メチル ー1-ブチル エー テル (MTBE) iO.02以下 

過マンガン酸カリウム消費量 13以 下  

臭気強度(TON) 3以下 1

腐食性(ランゲリア指数) -1～O 

従属栄養細菌 2000以下 川
1,1-ジクロロエチレン 0,1以下 

・Jルフルオロオクタンスルホン酸(PFos)及びぺルフルオロオクタン酸
fρFn )^ 0.00005以州

その他項目 1検査結果

電気伝導率 11.4

浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求景(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(T口M)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質基準への適合※※ ■ 適 1
※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

単位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL%嫌気性
芽胞菌は集落/100mL.大腸菌(定量)はMPN/100mL,色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗



富田林市長様

企水第15-37-704号

令和5年11月7日

大阪広域水道企業団水質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依 頼 された試 料 (採 水番号 :52)について試験 した結 果 は、下 記 のとおりです。

採水 年 月日 令和5年10月17日 9時40分 検体種 別 企水 受水

採水地 点名 企業団水 須 賀分 岐

A .    21 .OoC

水 温 23.0"C

天  候

遊離残留塩素

晴

0.5mg/L

残留塩素 0.5mg/L

水質基準項目 1 検査結果

一般細菌 1100以下

大腸菌(定性)  検出されないこと

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 0.003以下

水銀及びその化合物  0.0005以下

セレン及びその化合物 10.01以下

鉛及びその化合物 10.01以下

ヒ素及びその化合物 10,01以下

六価クロム化合物 10,02以下

亜硝酸態窒素 10.04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 10.01以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下

フッ素及びその化合物 10.8以下 0.O9

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0,002以下

1,4-ジオキサン 10,05以下

シスー1.2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン 10.04以下

ジクロロメタン 0.02以下

テトラクロロエチレン 0,01以下

トリクロロエチレン 0,01以下

ベンゼン 10,01以下

塩素酸 10.6以下

クロロ酢酸 i O.02以下
クロロホルム 10.06以下

ジクロロ酢酸 10.03以下

ジブロモクロロメタン 10.1以下

臭素酸 10.01以下

総トリハロメタン 0,1以下

トリクロロ酢酸 0.03以下

ブロモジクロロメタン 0.03以下

ブロモホルム 10.09以下 1

ホルムアルデヒド 10.08以下 1

亜鉛及びその化合物 11以下 1

アルミニウム及びその化合物 10.2以下 1

鉄及びその化合物 10,3以下 1

銅及びその化合物 :1以下 1

ナトリウム及びその化合物 1200以下 1

マンガン及びその化合物 1 0.05以下 

塩化物イオン 200以下

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 1 40.7

蒸発残留物 500以下 1 94

陰イオン界面活性剤 0.2以下 1

ジェオスミン 0.OOOOT以下 

2-メチルイソボルネオール 0.00001以下 

非イオン界面活性剤 0.02以下 1 0,01未満

フェノール類 0.005以下 1

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 1

pH値 5,8～8.6 1

味 異常でないこと 

臭気 異常でないこと 

色度 5以下

濁度 2以下

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0.02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 *

ニツケル 及 び その 化 合 物 0.02以下

1,2-ジクロロエタン 0,004以下

トルエン 0,4以下

フタル 酸 ジ(2-エチル ヘキシル ) 0,08以下

ジクロロアセ トニトリル 0.01以下 ※

抱水クロラール 0.02以下 ※

遊離炭酸 ,20以下

1.1,1-トリクロロエタン 0.3以下

メチルー1-ブチルエーテル(MTBE) 10.02以下

過マンガン酸カリウム消費量 13以下

臭気強度(TON) 13以下

腐食性(ランゲリア指数) -1～0

従属栄養細菌 2000以下 ※

1,1-ジクロロエチレン 0,1以下

・\゚ルフルオpオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺルフルオロオクタン酸
tppn^)

0.00005以下※

その他項目 1検査結果

電気伝導率

浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(THM)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質基 準への適 合 ※※ 適

※:暫定値
※※:但し、検査した項目に限る

曜位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL.嫌気性
芽胞菌は集落/100mL,大腸菌(定量)はMPN/100mL.色度・濁
度は度、pH値・臭気強度・腐食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗



河内長野市長様
富田林市長様

企 水 第 15-37-711号

令 和 5年 11月7日

大阪 広域水道 企 業団水 質管理センター所長

水質 試 験 成 績 書

当所 に依頼された試料 (採 水番号 :142)について試験 した結 果 は、下 記 のとおりです。

採水 年 月日 令和5年10月17日

採水 地 点名 日野 浄水場浄 水

虱  ,ユ    1 7.OoC

水 温 21,3゚C

9時55分 検体種 別

天  候

遊離残 留塩 素

残留塩 素

浄水場 出口

晴

0.9mg/L

0.9mg/L

水質基準項目

-般細菌 1100以下 1 0

大腸菌(定性)  検出されないこと
1 検出せず

大腸菌(定量) 1-
カドミウム及びその化合物 0,003以下

水銀及びその化合物 0,0005以 下

セレン及びその化合物 10.01以下

鉛及びその化合物 10.01以下

ヒ素及びその化合物 10.01以下

六価クロム化合物 10.02以下

亜硝酸態窒素 10、04以下

シアン化物イオン及び塩化シアン 10.01以下

硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 110以下  0.35

フッ素及びその化合物 10.8以下

ホウ素及びその化合物 11以下

四塩化炭素 0.002以下

1.4-ジオキサン 10.05以下

シスー1,2-ジクロロエチレン及びトランス1,2-ジクロロエチレン 10.04以下

ジクロロメタン 0.02以下

テトラクロロエチレン 0.01以下

トリクロロエチレン 0.01以下

ベンゼン 10,01以下

塩素酸 10.6以下

クロロ酢酸 i O.02以下
クロロホルム 0.06以下

ジクロロ酢酸 0,03以下

ジブロモクロロメタン 0.1以下

臭素酸 0,01以下

総トリハロメタン 0,1以下

トリクロロ酢酸 0.03以下

ブロモジクロロメタン 0.03以下

ブロモホルム 10.09以下

ホルムアルデヒド 10.08以下

亜鉛及びその化合物 11以下

アルミニウム及びその化合物 10,2以下

鉄及びその化合物 0,3以下 0,03未満

銅及びその化合物 1以下

ナトリウム及びその化合物 200以下

マンガン及びその化合物 0.05以下 0,005未満

塩化物イオン 200以下 6.8

カルシウム、マグネシウム等(硬度) 300以下 :

蒸発残留物 500以 下  1

陰イオン界面活性剤 0.2以下

ジェオスミン 0,00001以下 0.000001未満

2-メチルイソボルネオール a.(X]OOi以下 0,000001未満

非イオン界面活性剤 0.02以下

フェノール類 0.005以下

有機物(全有機炭素(TOC)の量) 3以下 0,8

pH値 5,8～8.6 1 6.9

味 異常でないこと 異常なし

臭気 異常でないこと 異常なし

色度 5以下 0.5未満

濁度 2以下 0,1未満

水質管理目標設定項目 1 目標値 1 検査結果

アンチモン及びその化合物 0.02以下

ウラン及びその化合物 0.002以下 ※

ニツケ ル 及 び その 化 合 物 0.02以下

1,2-ジクロロエタン 0.004以下

トルエン 0.4以下

フタル 酸 ジ(2-エチル ヘキ シル ) 0.08以下

ジクロロアセトニトリル 0.01以下 ※

抱水 クロラー ル 10,02以下 ※

遊離炭酸 120以下

1.1,1-トリクロロエタン 0,3以下

メチル+ ブチルエーテル(MTBE) 0.02以下

過マンガン酸カリウム消費量 3以下

臭気強度(TON) 3以下

腐食性(ランゲリア指数) 1-1～0

従属栄養細菌 112000以下 ※

1,1-ジクロロエチレン 0.1以下

・\゚ルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びぺル7ルオ財クタン酸 
frlFn )^

0.00005以下※

その他項目 1検査結果
電気伝導率 1 8.7
浮遊物質(SS)

アルカリ度

酸度

侵食性遊離炭酸

化学的酸素要求量(COD)

溶存酸素量

溶存酸素飽和百分率

生物化学的酸素要求量(BOD)

紫外線(UV)吸光度(260nma50mm)

硫酸イオン

リン酸イオン

全リン

アンモニア態窒素

全窒素

溶性ケイ酸

カリウム

塩素要求量

総トリハロメタン(THM)生成能

クロロホルム生成能

ジブロモクロロメタン生成能

ブロモジクロロメタン生成能

ブロモホルム生成能

嫌気性芽胞菌

水質 基準 への適 合 ※※ 1 適

検査した項目に限る
※:暫定値
※※:イ旦し、

囃位:mg/L(但し一般細菌・従属栄養細菌は集落/mL,嫌気性
芽胞菌は集落ハ00mL,大腸菌(定量)はMPN/100mL,色度・濁
度は度、pH値・臭気強度 腐 食性・紫外線吸光度は単位なし、
溶存酸素飽和百分率は%、電気伝導率はmS/m)

表示最小値は基準値(目標値)の1/10(ただし、非イオン界面
活性剤は1/2)

検査責任者 熊澤 正 朗


